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Målet med tilsyn 

Formålet med kommunenes tilsyn i byggesaker er: 
 

ǒ Bidra til bedre kvalitet på byggverk i kommunen 

 

ǒ Sikre at tiltak oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven 

 

ǒ Avdekke om aktørene i byggesaken utfører sine oppgaver 

   i henhold til den tildelte ansvarsretten 

 

 

Et tilsyn krever at 

byggverkets egenskaper skal måles mot fastsatte krav til byggverket.  

 

 

Hvordan skal kravene til VA-anlegg utformes ? 

 

    
Dette foredraget gjelder bare VA-ledninger 
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Plan- og bygningsloven  -  bestemmelser om tilsyn 

§ 25-1. Tilsynsplikt  

       Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i  

   samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.  
 

      Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.  

   Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom  

   på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med  

   særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet.  
 

      Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn.  

 

§ 25-2. Tilsynets innhold  

      Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke  

   områder det skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og  

   med den intensitet som kommunen finner hensiktsmessig.  
 

   Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter  

   at ferdigattest er gitt, jf. § 23-3 andre ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som  

   ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand  

   eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med 

   en sluttrapport.  
 

  Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn.  
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Funksjonskrav til VA-ledninger - Oversikt 

       

            Enhet for funksjon           Vannforsyning      Avløp 
 

            Kapasitet                                             x                          x 
 

           Tetthet                                                  x                          x 
 

            Evne til selvrensing                                                       x 
 

            Påvirkning av vannkvalitet                x 
 

            Driftssikkerhet/arbeidssikkerhet      x                           x 
 

            Arbeidsmiljø                                       x                           x           
 

            Flerbruk av grunn                              x                           x 

 

            Juridiske rettigheter                          x                           x 

 

 

Kravene gitt i lover, forskrifter og veiledninger kan inndeles i gruppene  

ovenfor 
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Viktige lover og forskrifter 

ǒ Plan- og bygningsloven 
 

    ǐ Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)  
 

    ǐ Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften) 

 
  

ǒ Forurensningsloven 
 

   ǐ Forurensningsforskriften 

 

 

ǒ Folkehelseloven med flere 
   

 ǐ Drikkevannsforskriften 
 

. 

. 
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Hvor kommer kravene inn i byggeprosessen ? 

Faser  i byggeprosessen                   Faser i byggesaksbehandlingen 
 

   ǒ Overordnet planlegging                       ǒ Forhåndskonferanse  

   ǒ Detaljprosjektering                               ǒ Søknad om tiltak 

   ǒ Bygging                                                 ǒ Tillatelse til tiltak   

   ǒ Sluttkontroll / igangkjøring                  ǒ Ferdigstillelse     

      dokumentasjon 

                                                                            ƴ Tilsyn    og  

                                                                            ƴ Kontroll 

                                                                           kan komme inn i alle faser 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

    Hensikten med dette foredraget er å legge til grunnlaget  for tilsyn av: 

    ǒ Detaljprosjektering 

    ǒ Bygging 

    ǒ Sluttkontroll / igangkjøring / dokumentasjon for drift 
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Tilsyn av detaljprosjektering av VA-ledninger - Oversikt 

       

            Enhet for funksjon           Vannforsyning      Avløp 
 

            Kapasitet                                             x                         x 
 

           Tetthet                                                  x                         x 
 

            Evne til selvrensing                                                      x 
 

            Påvirkning av vannkvalitet                x 
 

            Driftssikkerhet                                    x                         x 
 

            Arbeidsmiljø/ arbeidssikkerhet         x                          x           
 

            Flerbruk av grunn                              x                           x 
 

           Juridiske rettigheter                           x                          x 

 

 

          Funksjonskrav merket med svart kryss kan inngå i tilsyn av  

          detaljprosjektering 
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Tilsyn av bygging av VA-ledninger - Oversikt 

       

            Enhet for funksjon           Vannforsyning      Avløp 
 

            Kapasitet                                            x                          x 
 

           Tetthet                                                 x                          x 
 

            Evne til selvrensing                                                      x 
 

            Påvirkning av vannkvalitet               x 
 

            Driftssikkerhet                                   x                          x 
 

            Arbeidsmiljø /arbeidssikkerhet        x                          x           
 

            Flerbruk av grunn                             x                          x 
 

           Juridiske rettigheter                         x                          x 

 

 

          Funksjonskrav merket med svart kryss kan inngå i tilsyn av bygging 

 



9 

Tilsyn av sluttkontroll / dokumentasjon av VA-ledninger - Oversikt 

       

            Enhet for funksjon           Vannforsyning      Avløp 
 

            Kapasitet                                            x                          x 
 

           Tetthet                                                 x                          x 
 

            Evne til selvrensing                                                      x 
 

            Påvirkning av vannkvalitet               x 
 

            Driftssikkerhet                                   x                          x 
 

            Arbeidsmiljø /arbeidssikkerhet        x                          x           
 

            Flerbruk av grunn                             x                          x 
 

            Juridiske rettigheter                         x                          x 

 

 

            Alle typer funksjonskrav inngår i sluttkontroll /dokumentasjon  
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Hvem eier VA-ledningene ? 

       

            Stikkledninger:     En huseier eller flere huseiere i fellesskap  

 

          Hovedledninger:   a. Kommuner 

  

                                              b. Samvirker 

 

                                              c.  Private firma uten abonnenter, 

                                                   for eksempel en stor industribedrift 

 

                                             d. Private firma med abonnenter 

 

           Kommunene har særlig rett til å stille krav dersom en privat utbygger  

           ønsker å la kommunen overta en VA-ledning;  se pbl §18-1. 

           Kommunene overdrar ledningene vederlagsfritt. 
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Huseiers viktige rettigheter for VA-ledninger  

       

            Rett til å ha VA-ledninger 

          liggende på annen manns grunn:     Se pbl  § 27-1 og § 27-2 

 

          Rett til tilkopling til 

          annen manns VA-ledning:                Se pbl  § 27-3 
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VA-ledninger som ligger i denne gaten  

må ha svært høy driftssikkerhet og lang levetid 

Legging av gatevarme framskynder fornyelse av VA-ledninger 
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Anlegg for VA-ledninger kan være uryddige 
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Anlegg for VA-ledninger kan være uryddige 
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Anlegg for VA-ledninger kan være uryddige 
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Anlegg for VA-ledninger kan være ryddige 
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 VA-kummer er viktige 

       

             

 

Forankring av rørdelene i en 

vannkum er nødvendig for at en slik 

kum skal bli en sikker arbeidsplass. 

Forankringskreftene er flere tonn 
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 VA-kummer er viktige 

       

             

 

Avløpskummer med renneløp 
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Flomveger:  Hvorfor skal alt overvannet straks inn i rørledninger ? 
 

Skiens viktigste flomveg:  Kverndalsgata og Torgata ! 
 

 

 

30. juli 2009 

midt på dagen 

Forholdene er 

slik eller verre    

< 10 timer / år  
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Vannet samler seg i flomveger  -  her må vi sette inn tiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedflomveg 

Flomvegen starter oppe i skogen,  går gjennom bebygde 

områder før den ender i Skienselva 

Flomveger

både                                                                       

følger og 

krysser 

veger  


